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Informacja w trybie art. 38 ust. 1

ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 20t3 r. poz. 907 z późn. zm.)

dot.: Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St.
Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz
z modernizacją sieci LAN w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń d|a
Informatorium w ramach projektu System Informaryjny StaĘsĘki Publicznej - 2
(SIsP_2).

Urząd StaĘstyczny w Lublinie w odpowiedzi na pismo Wykonawcy przesłane w dniu 29
sierpnia 2014 r. udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robót dotyczącej części I zamówienia - modernizacja
sieci LAN:

Ętanie: Czy zastosowany kabel/przewód U/FTP kat 6a moze mieó średnicę żyły AWG 23,

czy zgodnie z wpisem na stronie 6 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania
i odbioru robót dotyczy części I zamówienia - modernizacja LAN w punkcie 3.1 Kabel -
średnica żyły ma mieć wartośó AWG 26? Według katalogów wiodących producentów
standardem jest średnicażyły AWG 23.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla o średnicy zyły
AWG 23.

BENEFlCJENT:
GŁOWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Projekt współfinansowany pnez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rolwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

7. Oś Pńorfietowa: Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej
administracji


